
Blok eksiz kanalı blok ekli kanala sabitleyiniz. (3a)
Tighten the bolts of rear cover. (3a)

Birinci somun kırılıncaya kadar sıkınız. (4a) IP contasını
takınız . 
Herhangi bir sebeple blok eke müdahele edilecekse, bu 
işlemden sonra blok ekin saplamasını tork anahtarı ile 
20 Nm sıkınız (4b). 
Tighten the main bolt until the first nut is broken. (4a) Fit the
IP gasket to the joint hole. 
If removal is required for any reason, tighten nut by calibrated 
torque wrench adjusted to 20 Nm after re-fixing block joint set.

Ek yan kapak sacını monte ediniz.
Fix the remaining front cover.

Kanalın ucundaki koruyucu plastiği sökünüz.
Remove the protective plastic cover.
(These covers are for transportation purpose and required
number of covers should be used as END CLOSER unit.) 

Blok eksiz kanalı, blok ekli kanala monte ediniz. (2a)
Allign two busbars like the picture-2a and insert the busbar
conductors into the block joint.
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